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4 BLUE Wojciech Rylowski
http://www/4blue.com.pl
41-605 Swietochtowice ul.E.Imieli 13

9%

INWESTOR
Wspdlnota Mieszkaniowa w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 57-59
44-100 Gliwice ul. Chorzowska 57-59

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

4 BLUE Wojciech Rylowski
41-605 Swietochtowice ul. E.Imieli 13

TEMAT OPRACOWANIA
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA
POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO NA WYMIENNIKOWNIE W CELU
PODLACZENIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ PEC
NIERUCHOMOSCI PRZY UL. CHORZOWSKIEJ 57-59 W GLIWICACH

PROJEKTANT

mgr inz. Wojciech Rylowski SLK/5450/PWQOS/14
SPRAWDZAJACY

inz. Stanistaw Boduszek 586/93

OPRACOWANIE
mgr inz. Karolina Wojtasik

NAZWA RYSUNKU
Schemat podtaczenia, wentylacja
i wytyczne elektrycznewezia cieplnego
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